	[bookmark: _GoBack]静配中心洁净区空气质量检测

	一、采样方式：
	□客户自送样  ☑上门采样  □其他

	二、检测点位：

	项目
	点位

	一更
	2

	洗衣洁具间
	1

	二更
	2

	加药混合调配间
	2

	水平层流台
	4

	生物安全柜
	5

	洁净区空气
	8

	检测要求
	



	检测要求

	序号
	项目
	房间数

	1
	静脉用药调配中心（室）洁净区的洁净标准应当符合国家相关规定，经法定检测
部门检测合格后方可投入使用。各功能室的洁净级别要求：
1)一次更衣室、洗衣洁具间为十万级;
2)二次更衣室、加药混合调配操作间为万级;
3)层流操作台为百级。
	一更(2间)
洗衣洁具间(1间)
二更(2间)
加药混合调配操作间(2间)
水平层流台4台,生物安全柜5台

	2
	洁净区空气质量检测
	8间

	3
	净化设施风速检测
	



