采购需求
1、中标公司负责委派技术人员每年对甲方机组进行1次年度保养工作(含冷凝器清洗)；
2、设备运行期间提供2次常规保养，每三个月进行一次。
（上述2项年度及常规保养的内容和程序见附件保养程序）
3、 在合同有效期内若设备出现故障，中标公司提供紧急呼叫服务，检查故障原因并提供解决方案。
4、上述总价包括合同第三条所述工作内容及下表所列的保养所需基本配件和消耗品：
	编号
	名称与规格型号
	单位
	数量
	单价RMB
	金额 RMB

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	






























RTHD机组保养程序

A、每天
1、提供设备故障紧急服务

B、在机组运行期间常规保养
1、压缩机马达                                                                          
a.检测及收紧所有之马达电源端子
b.检测马达线圈温度传感器欧姆值
c.提供设备对马达线组之绝缘阻抗测试

2、马达起动控制箱
a.收紧所有之电源端子
b.检测马达起动器的所有其它装置
c.检测各接触器线路端子
d.对马达起动箱除垢并进行保护处理
e.检测马达接线端子温度
f.检测各接触器接点
g.保护性的处理各接触器接点

3、润滑系统
a.检测油槽油位是否正常（运转中）
b.检测油温控制传感器

4、控制及保护电路
a.检测及校正低温传感器
b.检测及调整高压开关
c.检测及校正高压传感器（选择配备）
d.检测冷却水及冰水温度传感器
e.检测及调整冷却水及冷冻水流量开关

5、冷凝器
a.检测水及冷媒之温差并调整
b.检测冷媒饱和温度传感器
c.检测冷媒饱和压力传感器

6、蒸发器
a.检测水及冷媒之温差并调整
b.检测冷媒饱和温度传感器
c.检测及校正冷媒蒸发压力

7、一般系统检查
a.检测SLIDE VALVE 之功能
b.检测不正常之噪音，振动及高温
c.检测及报告机组之温度计及压力表
d.运转主机，检查及报告其操作状况	

年度保养服务项目（通常在机组冬季停机后或夏季开机前进行1次)
1、压缩机马达                                                                          
a.检测及收紧所有之马达电源端子
b.检测马达线圈温度传感器欧姆值
c.提供设备对马达线组之绝缘阻抗测试

2、马达起动控制箱
a.收紧所有之电源端子
b.检测马达起动器的所有其它装置
c.检测各接触器线路端子
d.对马达起动箱除垢
e.检测马达接线端子温度
f.检测各接触器接点
g.保护性的处理各接触器接点

3、润滑系统
a.更换压缩机润滑油*
b.检测油槽油位是否正常（运转中）
c.更换压缩机油过滤器*
d.检测油温控制传感器

4、控制及保护电路
a.检测及校正低温传感器
b.检测及调整高压开关
c.检测及校正高压传感器（选择配备）
d.检测冷却水及冰水温度传感器
e.检测及调整冷却水及冷冻水流量开关
f.校正及调整主机设定参数

5、冷凝器
a.检测水及冷媒之温差
b.检测冷媒饱和温度传感器
c.检测冷媒饱和压力传感器
d.采用先进的设备对冷凝器进行机械处理

6、蒸发器
a.检测水及冷媒之温差
b.检测冷媒饱和温度传感器
c.检测及校正冷媒蒸发压力

7、开机运转测试
a.检测马达线圈温度传感器
b.检测SLIDE VALVE 之功能
c.检测冷媒过滤器温差
d.检测不正常之噪音，振动及高温
e.检测及报告损坏之零件
f.检测及报告其操作状况	
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